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INFORME ACTUACIONS D’'URGENCIA A CAUSA DEL
ABOCAMENT D’HIDROCARBURS AL PANTA DE UTXESA PER
GARANTIR LA QUALITAT DE L’AIGUA CRUA DE LA
MANCOMUNITAT D’AIGUES DE LES GARRIGUES

El passat diumenge dia 4 de juliol a les 12:34 vam rebre una comunicacié del
departament de Guardia de 'Agencia Catalana de I'Aigua on s'informava de la presencia
de hidrocarburs al Canal de Serds.

Seguidament técnics d’Agbar ens varem personar al panta juntament amb el
President de la Mancomunitat i la inspectora de 'ACA i es va comprovar que els
hidrocarburs estaven entrant al panta. Es va sol'licitar ajuda als Agents Rurals i Bombers
i es va instal-lar una barrera de retencié de flotants al mig del panta i una segona barrera
de retencié de flotants a I'entrada del panta, just al final del Canal de Seroés.

El diumenge no es va captar aigua del panta de Utxesa, al ser I'inic punt de
subministrament, es van esgotar les reserves dels dipdsits d’aigua crua de la ETAP.

El mateix diumenge es varen prendre mostres de la captacid de Utxesa i de
I'entrada de la ETAP, i es varen portar al laboratori d’'urgéncia. Els resultats d’aquestes
analitiques no van confirmar la preséncia d’hidrocarburs.

El dilluns, dimarts, dimecres i dijous es van retirar amb camié succionador els
hidrocarburs que anaven quedant retinguts a la barrera de retencio de flotants del mig del
panta i es dipositaven en els 10 contenidors de 1 m3 que es varen comprar a tal efecte,.
L’ACA es va ocupar de buidar-los varies vegades i gestionar els residu.

Juntament amb el camié hi havia una empresa, contractada per I'ACA,
especialitzada en la retirada de residus que anava absorbint hidrocarburs amb mantes
d’absorcié de hidrocarburs i retirava les restes vegetals que tenien hidrocarburs
impregnats.

A partir de dilluns dia 5 de juliol fins al dia 1 d’agost es va realitzat I'elevaci6 de la
captacié de Utxesa als diposits d’aigua crua durant les hores ditirnes. Durant aquestes
tasques de bombeig, i per tal d’evitar I'entrada d’hidrocarburs a la planta, es va organitzar
el servei de tal forma que hi hagués personal operatiu observant I'aigua i en cas de
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detectar alguna taca flotant es parava la ETAP i es comprovava si era hidrocarburs o

matéria organica. En cap cas es va detectar cap resta de hidrocarburs.

Juntament amb el control visual es dosificava carbd actiu en pols a laigua
d'entrada a la ETAP, per neutralitzar alguna possible resta de hidrocarburs que pogués
entrar a la ETAP. El divendres dia 17 de setembre es va parar la dosificacié de carbd
actiu en pols.

Paral-lelament fins al dia 12 de juliol es varen fer analitiques diaries de
hidrocarburs d'entrada i sortida de ETAP. Seguidament es va modificar la periodicitat a
tres analitiques setmanals d'entrada i sortida fins al dia 6 d'agost, limitant I'analitica
d'entrada Unicament al parametre d’olor. A partir del dia 9 d’agost es varen realitzar dues
analitiques setmanals, mantenint el parametre d’olor a I'analitica d’entrada.

El dijous dia 16 de setembre es va realitzar la darrera analitica i es va finalitzar el
calendari de control analitic de hidrocarburs en I'entrada i la sortida de la ETAP.

Totes les actuacions de bombeig dilirn, de dosificacié de carbé actiu i calendari
analitic es van consensuar amb el departament de Salut Publica de Lleida.

Com a annex 1 s'inclou una valoraci6 de les despeses sobrevingudes
ocasionades per I'episodi d’hidrocarburs
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ANNEX 1:

VALORACIO DE LES FEINES D'URGENCIA REALITZADES DEL JULIOL AL
SETEMEBRE DE 2021 PEL ABOCAMENT DE HIDROCARBURS AL EMBASSAMENT
DE UTXESA D'ON CAPTA LA MANCOMUNITAT D'AIGUES DE LES GARRIGUES

mumero:
Data: 16-09-21

N

Treballs de control del abocament i instal‘lacié de la Barrera

6,50[Hores extra d'operari
8,00|Hores extra encarregat

9,00{Hores Cap de distribucio

Treball de retirada del hidrocarburs de la barrera del pont

13,00{Hores cami6 succionador dia 5
11,50|Hores camié succionador dia 6
6,50|{Hores camio succionador dia 7
11,00|Hores camié succionaggr dia 8
10,00{Contenidors de 1 m3 per retenir els hidrocarburs
4,59 Hores extra encarregat

5,00|Hores Cap de distribucio

Treball de control diaria de I'aigua subministrada

3

N

Ut. Analitiques compostes de Hidrocarburs
21|Ut. Analitiques de olor de Hidrocarburs

10jUt. Analitiques simples de Hidrocarburs

4000|Kg. Carbo actiu en pols

ACTUACIONS : CONTROL ABOCAMENT DE HIDROCARBURS DEL DIA 4 DE JULIOL AL 17 DE
SETEMBRE DE 2021

37,31 €
42,91 €

45,00 €

90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
110,40 €
4291¢€

45,00 €

464,81 €
96,62 €
137,69 €

2,18 €

242,52 €
343,28 €

405,00 €

1.170,00 €
1.035,00 €
585,00 €
990,00 €
1.104,00 €
193,10 €

225,00 €

15.803,37 €
2.028,92 €

1.376,85 €

8.736,00 €
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88,00|Hores d'operari en jornada laboral 26,65 € 2.345,20 €
154,00|Hores extra d'operari 37,31€| 574574€
33,00|Hores encarregat en jornada laboral 30,65 € 1.011,45 €
4,50|Hores eﬁxtraiencarregat - 42,91 € 7193,10 €
10,00|Hores Cap de distribucié ~ 4500€ 450,00 €
BASE IMPOSABLE| 43.983,51 €

ILV.A. 21%  9.236,54 €

TOTAL| 53.220,05 €




INFORME D'ASSAIG E

E N S A Y 0 S
N° 142/LE354

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a I'abast d'acreditacié ' ENAC

Y.Ematsa

DADES GENERALS: R 22 § - 21-09283
DADES SOL-LICITANT: SGAB MANCOMUNITAT DE LES GARRIGUES

Av. Generalitat, 1

25230 Mollerussa
MOSTRA PRESA PER: id'

Labarator] dEMATSA CODI MOSTRA / INFORME: 127048

PROCEDIMENT DE PRESA:  PG01C10 (acreditat)

DATA DE PRESA DE MOSTRA: 05/07/2021 9:15

TIPUS DE MOSTRA: Aigua no tractada

IDENTIFICACIO: Mostra pont Barrera hidrocarburs panta
d'Utxesa
DATA RECEPCIO MOSTRA: 05/07/2021
VERSIO D'INFORME: 1 DATA INICI ANALISI: 05/07/2021
DATA VALIDACIO ANALISI: 06/07/2021

PARAMETRES TECNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS
Fisico-QuimIiCs
Hidrocarburs >C6-<C40 GC / PNAQO75-PNA238 * 0,59 mg/L
ORGANICS VOLATILS
Benzé HS-GC-MS / PNAQ75 <0,25 Hg/L
Tolué HS-GC-MS / PNA075 <1 pg/L
Etilbenze HS-GC-MS / PNAQ75 <1 Hg/L
m+p Xilens HS-GC-MS / PNAQ75 <5 ug/L
o-Xile HS-GC-MS / PNAO75 <5 pg/L
Suma de BTEX HS-GC-MS / PNA075 <13 pg/L
Cloroform HS-GC-MS / PNA075 <2 pg/L
Bromodiclorometa HS-GC-MS / PNAOQ75 <2 pg/L
1,2-dicloroeta HS-GC-MS / PNAO75 <0,75 pg/L
Benzé HS-GC-MS / PNAO75 <0,25 pg/L
Tricloroeté HS-GC-MS / PNAQ75 <1 pg/L
Dibromoclorometa HS-GC-MS / PNAO75 <2 pg/L
Tetracloroeté HS-GC-MS / PNAO75 <1 Hg/L
Bromoform HS-GC-MS / PNAO75 <3 Hg/L
Tricloroeté+Tetracloroeté HS-GC-MS / PNAQ75 <2 pg/L
Trihalometans (THMs) HS-GC-MS / PNA075 <9 pg/L
PAH's
Benzo(b)fluoranté SBSE-GC-MS / PNA226 <0,010 Hg/L
Benzo(k)fluoranté SBSE-GC-MS / PNA226 <0,010 pg/L
Benzo(a)piré SBSE-GC-MS / PNA226 <0,003 pg/L
Inde(1,2,3,c,d)piré SBSE-GC-MS / PNA226 <0,010 Hg/L
Benzo(g,h,i)perilé SBSE-GC-MS / PNA226 <0,010 Mg/l
PAH's Totals SBSE-GC-MS / PNA226 <0,050 Mg/l
OBSERVACIONS: = 2 R = 2.

Olor a Hidrocarburs, pressuntament a Diesel.

Tarragona, 06/07/2021

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 2509 12

Dolors Martinez Peral
CAP DE SERVEI

11 2

LABORATORI

Ginés Sanchez Pérez
RESPONSABLE UNITAT

TECNICA DE LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00
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¢ Ematsa CODI MOSTRA / INFORME: 127048 E s Ay qu

N° 142/LE3654
Els assajos marcats (*) no estan inclosos a I'abast d’acreditacié ' ENAC

' PARAMETRES TECNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

Tota versi6 del present informe substitueix i anul-la la versié anterior, excepte la versié 1 que és l'original.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposicié del client.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense |'aprovacié per escrit del Laboratori.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d’aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservacié de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els
subministri el propi Laboratori) ni de la informacié aportada pel client en I'informe i que esta marcada amb el simbol #

Els parametres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

El Laboratori ' EMATSA esta habilitat per 'OAEC, en I'ambit sectorial d'aiglies, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R
El Laboratori d'EMATSA esta habilitat per 'OAEC, en I'ambit sectorial d’aigties, com a Entitat Col-laboradora amb el codi 048-EC-AIG-R

SEU SOCIAL LABORATORI

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona 2] 2 Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 2509 12 Tel. 977 29 30 00



